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 شناسایی قطعات داخلی پکیچ 

 پرشر سویچ آب

 

 پرشر سویچ آب پرشر سویچ آب

 

 
 

 وظیفه در پکیج

 فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند

 عملکرد داخلی پرشر سوییچ آب

پرشرسویچ آب در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود و در صورت کمبود فشار آب مدار 

 گرمایش مدار پرشر سویچ آب  باز می شود و اجازه  ادامه مراحل بعد را نمی دهد 

 باشد مدار پرشر سویچ آب  بسته می شود و پکیج به کار 6.0در صورتی که  فشار آب مدار گرمایش بالاتر از 

 خود ادامه می دهد

پرشر سوییچ آب نحوه تست  

پرشر سویپچ را  برقبا اهم متر مدار( بار باشد 6.0بیشتر از )در صورتی که فشار آب مدارگرمایش نرمال باشد 

پرشر سوییچ آب سالم و گرنه خراب است بسته باشد اگر مدار کنترل می کنیم  

(:نشانه خرابی قطعه)در صورت معیوب بودن  

باقی می ماند اولپکیج هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و در مرحله   
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 محل نصب پرشر سوییچ آب

 در مسیر آب شوفاژ قبل یا بعد از مبدل  قرار دارد

یچ هواپرشرسو  

  چ هواپرشرسوی
 

چ هواپرشرسوی  
 

 
 
 

 وظیفه در پکیج 

 کنترل خروج محصولات احتراق 

پرشرسوییچ هوا عملکرد داخلی  

است که برد در دو مرحله آن را کنترل می کندپرشرسوییچ هوا تنها قطعه ای در پکیج   

برد کنترل می کند مدار پرشرسوییچ هوا باز باشد ، قبل از اینکه برد فن را روشن کند   

مدار  ،  در صورت باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا برد فن را روشن می کند و سپس  دوباره برد سپس

سوییچ هوا کش از لوله آنتی کندانس مدارپرشرکه با روشن شدن فن و م را کنترل می کند هوا  پرشرسوییچ

  بسته شده باشد

  چ هواپرشر سوی نحوه تست کردن

 تست  خود قطعه 
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سمتی که به فن وصل شده  جدا کرده و دو سیمی برقی  که به پرشرسوییچ هوا  لوله آنتی کندانس را از

لوله  ازنگاه با اهم متر مدار آن را کنترل می کنیم که باید  مدار آن قطع باشد سپس متصل شده را جدا کرده آ

وصل شود  هوا با مکش  آنتی کندانس مک زده و نگه می داریم که باید مدار پرشر سوییچ  

 تست پرشرسوییچ هوا حین کارکرد

باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل کرد  بااهم متر  اگر فن خاموش باشد بایستی  

را کنترل کرد هوا بسته بودن مدار پرشر سوییچبااهم متر  اگر فن روشن باشد بایستی و  

چ هواپرشرسویدر صورت معیوب بودن   

 فن خاموش باشد

  اگر فن خاموش است با جدا کردن  لوله آنتی کندانس فن روشن نشود  ولی با کشیدن یکی از سیم های

است معیوبپرشرسوییچ هوا فن روشن شود پرشرسوییچ هوا   

 فن روشن باشد

اگر فن روشن  است با جدا کردن  لوله آنتی کندانس  از قسمت فن و مکش  آن اگر جرقه زن وارد عمل شود  

گرنه معیوب است پرشر سوییچ هوا سالم و  

 محل نصب پرشرسوییچ هوا

دارد بالای محفظه احتراق و نزدیک به فن قرار  

 رابط پلاستیکی متصل به فن

  رابط پلاستیکی متصل به فن



4 
 

 

 

 

 وظیفه در پکیج

 ایجاد مکش از پرشر سوییچ هوا 

 عملکرد داخلی 

کند و باعث بسته  با روشن شدن فن  مکشی را از پرشرسوییچ  هوا ایجاد میاز یک شیپور تشکیل شده  که 

 شدن مدار پرشر سوییچ هوا می گردد

رابط پلاستیکی متصل به فن کردننحوه تست   

خود بیرون آورده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل  نصب لتست این قطعه ظاهری بوده و بایستی از مح

 شود

رابط پلاستیکی متصل به فندرصورت معیوب بودن   

روشن نمی شود یا جزقه زن عمل نمی کندیا فن   

 محل نصب رابظ پلاستیکی متصل به فن

قرار دارددر درون فن   

سیرکوله پمپ   

 پمپ سیرکوله  پمپ سیرکوله 
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 وظیفه در پکیج

گردش آب مدار گرمایش  در پکیج تک مبدله و گردش آب  مدار گرمایش به سمت رادیاتور ها و نیز مبدل 

در پکیج دو مبدله  ه ای در زمان باز بودن آب گرم مصرفی فحص  

  پمپ عملکرد داخلی

با چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را در پکیج تک مبدله  پمپ فقط در مد شوفاژ کار می کند  و 

ها دهش می دهدند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها  مکش می کبرگشت رادیاتوراز مسیر   

ل ثانویه به در پکیج دو مبدله پمپ در زمان استفاده آبگرم مصرفی آب مدار شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبد

ی گرم کند و در مد شوفاژ نیز با چرخش روتر داخل ئگردش در می آورد تا آبگرم مصرفی را به صورت القا

ها دهش ند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها  مکش می کشوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورپمپ آب سیستم 

 می دهد

نحوه تست پمپ    

پیچ گوشت دو سو از روان بودن روتور اطمینان حاصل کنید سپس در پیچ دوسوی پشت پمپ را باز کرده و با 

مان روشن تور اطمینان حاصل کنید البته در زهمین حالت پکیج را در مد شوفاژ روشن کرده و از گردش رو

ولت باشد چون  226بودن پکیج در مود شوفاژ می بایست برق ورودی به پمپ را با اهم متر تست کرده که 

معیوب بوده و برق به پمپ نمی فرستد ممکن است برد  

 در صورت معیوب بودن پمپ
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در پکیج های تک مبدله پکیج در مود آبگرم کار می کند ولی در مود شوفاژ پس از چند ثانیه روشن شدن 

مدار   شعله پکیج خاموش شده و فشار آب مدار شوفاژ سریع بالا رفته و شیر اطمینان عمل می کند و

پکیج خطای گرمای بیش از حد می دهد اما در پکیج های دو مبدله در هر دو  وباز شده  ترموستات حد شوفاژ

 مد این اتفاق می افتد

نشانه بارز کار نکردن پمپ این است که با روشن شده شعله در حالت شوفاژ دمای  شوفاژ ثابت می ماند و بالا 

و پکیج پس از چند ثانیه روشن بودن شعله خطای باز بودن ترموستات حد می دهد نمی رود  

 نکته 

در زمانی که پمپ پکیج کار نمی کند برای اینکه مشخص شود پمپ معیوب است با برد اصلی برق به پمپ 

رد نمی فرستد ، به وسیله یک کابل پمپ را مستقیما به برق وصل کرده اگر روتور پمپ شروع به چرخش ک

 پمپ سالم و برد اصلی خراب است

 نکته

پمپ در پکیج های دو مبدله هم در مود شوفاژ کار می کند و هم در مود آبگرم مصرفی ولی در پکیج های 

 تک مبدله پمپ فقط در مود شوفاژ فعال است

 محل نصب پمپ 

 در بلوک برگشت قرار دارد

 منبع انبساط

 منبع انبساط منبع انبساط

 

 

 وظیفه در پکیج 
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مدار گرمایش ثابت نگه داشن فشار مدار گرمایش در مقابل افزایش حجم آب   

به دلیل اینکه آب مدار گرمایش آب ثابتی است  با افزایش دمای آب  شوفاژ حجم این آب شروع به بالا رفتن 

گردددر پکیج از منبع انبساط استفاده می ثابت آب مقدارکه برای کنترل فشار این  می کند  

 عملکرد داخلی منبع انبساط 

با   که N2منبع انساط از دو قسمت تشکیل شده است یک قسمت آب مدار شوفاژ و قسمت دیگر فشار هوا یا 

 هوای داخل منبع انبساط فشار آورده و حجم آب اضافی به، افزایش حجم آّب  افزاش دمای آب مدار شوفاژ و

آمدن دما و حجم آب مدار شوفاژ این بار هوای متراکم  داخل می رود و پس از پایین ساط بداخل منبع ان

منبع انبساط به آب داخل منبع انبساز فشار می آورد و آب را به لوله های شوفاژ می فرستد تا فشار آب شوفاژ 

 ثابت بماند

 نحوه تست کردن منبع انبساط

بار باشد  2.2تا  6.0ایستی بین فشار هوای  داخل منبع انبساط در زمانی که آب در مدار شوفاژ نباشد ب

بنابراین برای تست سالم بودن منبع انبساط بایستی آب مدار شوفاژ را تخلیه کرد و با فشار سنج میزان هوای 

 اندازه گیری نمود منبع انبساط را 

 نکته

شود  منبع اگر در زمانی که مدار شوفاژ پر از آب باشد از قسمت  والف منبع انبساط  به جای هوا آب خارج 

  انبساط سواخ شده و بایستی تعویض گردد

 در صورت معیوب بودن منبع انبساط

مدار گرمایش نیز بالا رفته و از آب فاژ کم کم فشار یاتورها با بالا رفتن دمای آب شودر زمان استفاده از راد

 بار شوفاژ آب خارج می گردد 3بار می گذرد و از شیر اطمینان  3مرز

نبساطمحل نصب منبع ا  

 معمولا در پشت پکیج و بعد از پمپ در مدار شوفاژ قرار می گیرد

 سنسور شوفاژ
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 سنسور شوفاژ سنسور شوفاژ

 
 

 

 وظیفه در پکیج

تا  شوفاژ را به برد منتقل می کند و باعث خاموش  روشن شدن شعله  می گرددآب رفت مدار دمای 

 گرم گردد رادیاتورها به میزان دمای تنظمی شوفاژ

 عملکرد داخلی سنسور شوفاژ

کیلو اهم است و با گرم  4درجه اتاق مقاومت آن  22از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 

 گردد مقاومت آن  کمتر می،  شدن 

 نحوه تست کردن سنسور شوفاژ

 درجه اتاق اندازه گیری می کنیم  22به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 

 نکته

 طعه جایگزین استفاده گرددبرای تست سنسور شوفاژ  بهتر است از ق همیشه

 در صورت معیوب بودن سنسور شوفاژ

 زیر اتفاق می افتدحالت  4یکی از  سنسور شوفاژدر صورت خراب بودن 

 مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاژ باز شود که پکیج خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد -

 بسته  شود که پکیج خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد متصل شده به سنسور شوفاژمدار دو سیم  -
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سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد اما با  -

وجود سرد بودن مدار رفت رایاتورها  پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای 

 شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد تنظیمی

سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و پایین تری  را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد اما  -

با وجود گرم بودن مدار رفت رایاتورها  پکیج همچنان روشن مانده است و  خاموش نمی گردد و دمای 

 برد نشان می دهد هم خوانی ندارد تنظیمی شوفاژ با دمایی که

 نکته

بعضی از پکیج ها در مسیر شوفاژ دو سنسور دارند یکی در مدار رفت شوفاژ و دیگری در مدار برگشت شوفاژ  

 که برد با اختلاف دمای  این دو سنسور میزان شعله شوفاژ  را تنظیم می کند 

 نسور شوفاژسمحل نصب 

 در مسیر مدار آب  شوفاژ و بعد از مبدل اصلی قرار دارد 

 نکته 

 سنسور شوفاژ دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد

 سنسور آبگرم مصرفی

 سنسور آبگرم مصرفی سنسور آبگرم مصرفی

  
 

 وظیفه در پکیج
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 حداکثر و حداقل دمای آب گرم مصرفی  را به برد منتقل می کند و باعث خاموش  روشن شدن شعله   و یا

 می گردد تا آبگرم مصرفی را به میزان دمای تنظمی آب گرم  ، گرم کندشدن طول شعله 

 آبگرم مصرفی عملکرد داخلی سنسور 

کیلو اهم است و با گرم  4درجه اتاق مقاومت آن  22از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 

 گردد مقاومت آن  کمتر می ، شدن

 آبگرم مصرفیردن سنسور نحوه تست ک

 درجه اتاق اندازه گیری می کنیم  22به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 

 نکته

 بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد  آبگرم مصرفیهمیشه برای تست سنسور 

 آبگرم مصرفی در صورت معیوب بودن سنسور 

 حالت زیر اتفاق می افتد 4ز یکی اسنسور آبگرم مصرفی در صورت خراب بودن 

آب گرم باز شود که پکیج خطای خرابی سنسور  آب گرم مصرفی مدار دو سیم متصل شده به سنسور  -

 می دهدمصرفی  

آب بسته  شود که پکیج خطای خرابی سنسور آب گرم مصرفی  مدار دو سیم متصل شده به سنسور  -

 می دهدگرم مصرفی  

دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی آب گرم مصرفی  سنسور  -

پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای  آب مصرفیدهد اما با وجود سرد بودن 

 با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی نداردآب گرم مصرفی  تنظیمی 

پایین تری  را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا دمای غیر واقعی و آب گرم مصرفی   سنسور -

و دمای  با حداکثر شعله کار می کندپکیج همچنان  آب مصرفی نمی دهد اما با وجود گرم بودن 

 با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی نداردآب گرم مصرفی  تنظیمی 

 محل نصب سنسور آبگرم مصرفی 

 در پکیج تک مبدل
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 آب گرم مصرفی از پکیج  و بعد از مبدل  اصلی قرار دارددر مسیر خروج 

 در پکیج دو مبدل

 قرار دارد ( ثانویه)صفحه ای در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج  و بعد از مبدل 

 نکته 

 سنسور آبگرم مصرفی  دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد

 (کلید حرارتی)شوفاژ ترموستات حد

د کلی)ترموستات حد شوفاژ
 (حرارتی

کلید )ترموستات حد شوفاژ
 (حرارتی

 

 
 

 وظیفه در پکیج

 کنترل و محافظت ازترموستات حد شوفاژ در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود وظیفه آن  

 است  و گرمای بیش از حد لازم درجه  52سوختن  مبدل اصلی در برابر دماهای بالاتر از 

 شوفاژ  عملکرد داخلی ترموستات حد

درجه مدار آن قطع  52یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد و رسیدن دما به بالای 

 و پکیج را خاموش می کند می گردد

 نحوه تست کردن ترموستات حد شوفاژ 
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 درجه با اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد 52در دمای پایین تر از 

 شوفاژ  بودن ترموستات حددر صورت معیوب 

در صورت معیوب بودن ترموستات حد شوفاژ فقط پمپ پکیج کار می کند و پکیج به مرحله بعد نمی رود و  

 می دهد  خطای باز بودن مدار ترموستات حد شوفاژبا وجود سرد بودن مدار شوفاژ پکیج  

 محل نصب ترموستات حد شوفاژ

 بر روی مبدل اصلی یا لوله رفت شوفاژ نزدیک به مبدل اصلی قرار دارد 

 نکته 

پس از روشن کردن پکیج قبل از روشن شدن شعله پکیج خطای بازبودن ترموستات حد شوفاژ بدهد یا اگر 

انکه برد اصلی قسمت  خود ترموستات حد شوفاژ معیوب است و یا اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده و یا

اما اگر پکیج  بعد از روشن شدن شعله  چند ثانیه کار کند و  ترموستات حد معیوب شده استدریافت مدار 

یا رسوب گرفته  پمپ کار نمی کند یا  مسیر گردش آب مدار شوفاژ بسته شده استیا سپس خاموش شود 

 است

 ترموستات دود

 دود ترموستات دودترموستات 

 

 
 

 وظیفه در پکیج
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یک کلید ایمنی می باشد و باعث ترموستات  دود در تمام  مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می گردد و 

 می شود  کنترل خروج دود و محصولات احتراق درپکیج های بدون فن

 عملکرد داخلی ترموستات دود

درجه  52ی یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد کلاهک دود و رسیدن دما به بالا

 مدار آن قطع می گردد و پکیج را خاموش می کند

 نحوه تست کردن ترموستات دود  

 درجه با اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد 52در دمای پایین تر از 

 در صورت معیوب بودن ترموستات دود 

 ت دود می دهدپکیج هیج عکس العملی از خود نشان نمی دهد وخطای باز بودن ترموستا

 محل نصب ترموستات دود 

 بر روی کلاهک دود و در مسیر خروجی دود نصب شده است 

 نکته

اگر پکیج قبل از روشن شدن شعله خطای باز بودن ترموستات دود بدهد یا خود ترموستات دود خراب شده یا 

ترموستات دود بدهد  اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده است ولی اگر بعد از روشن شدن شعله خطای 

 گرفته است  خروج دود 

 شیربرقی گاز

 شیربرقی گاز شیربرقی گاز

  
 

 وظیفه در پکیج
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 حداقل و حداکثر کردن میزان  شعله عبور میزان لازم گاز جهت تشکیل شعله و

 عملکرد داخلی شیر برقی گاز

ولت برای حداقل و حداکثر  24ولت برای باز و بسته کردن مسیر اصلی گاز و دیگری   226دو بوبین یکی  از

 کردن شعله  تشکیل شده است 

 نحوه تست کردن شیر برقی گاز 

اگر با  پکیج  در زمان جرقه زنی باز می کنیم و شلنگ گاز پکیج را از قسمتی که به لوله گاز خانه متصل شده

البته بایستی با اهم  رون شلنگ گاز مسیر فوت باز باشد شیر برقی گاز سالم و گرنه معیوب استفوت کردن د

 متر برق ورودی به شیربرقی  گاز  را در زمان جرقه زنی بررسی کرد

 در صورت معیوب بودن شیر برقی گاز

 پکیج تا مرحله جرقه زنی پیش می رود اما شعله ی  تشکیل نمی گردد

 گاز محل نصب شیر برقی

 و شلنگ گاز پکیج به آن وصل شده است زیر محفظه احتراق و قبل از منیفولد گاز قرار دارد

 ترانس جرقه زن

 ترانس جرقه زن ترانس جرقه زن

 

 
 

 وظیفه در پکیج
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ایجاد جرقه قبل از باز شدن مسیر  گاز  تا زمانی که شعله تشکیل شود و الکترود تشخیص شعله  ، شعله را 

 تشخیص دهد

 عملکرد داخلی ترانس جرقه زن

 ولت از برد اصلی جرقه پیوسته ای  را ایجاد می کند تا شعله تشکیل گردد 226با دریافت برق 

 نحوه تست کردن ترانس جرقه زن

ابتدا درب محفظه احتراق  را باز می کنیم سپس با اهم متر برق ورودی به  ترانس جرقه زن را در زمان باز 

به ترانس جرقه  زن برسد و با  ایجاد شعله دستی پکیج روشن  226ترل کنید اگر برق شدن مسیر شیر گاز کن

 شده و کار کند ترانس جرقه زن معیوب است

 محل نصب ترانس جرقه زن

در بعضی از پکیج ها ترانس جرقه زن برروی شیر برقی گاز نصب شده و در بعضی دیگر  زیر محفظه احتراق 

 به بدنه  پکیج  متصل شده است

 الکترود تشخیص شعله 

 الکترود تشخیص شعله  الکترود تشخیص شعله 

 

 

 

 وظیفه در پکیج

 تشکیل شعله پکیج را به برد اعلام می کند

 عملکرد داخلی الکترود تشخیص شعله 
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و برد با در  انی در حد میکرو آمپر به برد فرستاده شدهه و گرم شدن نوک الکترود تشخیص جریبا تشکیل شعل

یافت این جریان پی به تشکیل شدن شعله می برد و  تا زمانی که مسیرشیر برقی  گاز باز است برد این جریان 

را کنترل می کند و به محض قطع و عدم دریافت این جریان  از الکترود تشخیص شعله به هر علت ،  مسیر 

 و پکیج خطای عدم تشخص شعله می دهدشیر گاز قطع می گردد 

 نحوه تست کردن الکترود تشخیص شعله

تست این قطعه فقط با گرم کردن نوک آن به وسیله شعله امکان پذیر است اگر با تشکیل شعله و گرم شدن 

نوک الکترود تشخیص شعله جرقه زن قطع شده و شعله باقی بماند الکترود تشخیص شعله سالم وگرنه معیوب 

 است

 شعله در صورت معیوب بودن الکترود تشخیص

پکیج جرقه میزند و شعله روشن می شود اما جرقه زن قطع نمی گردد و شعله همراه جرقه زن قطع و پکیج 

 خطای عدم تشخیص شعله می  دهد

 نکته

ممکن است با تشکیل شعله و گرم شدن الکترود تشخیص شعله جرقه رن قطع نشود اما برد اصلی پکیج 

 معیوب باشد

 محل نصب الکترود تشخیص شعله

 میلی متری از سطح برنر قراردارد 5الی0بر روی برنر و محل تشکیل شعله  وبه فاصله 

 (شیر سه طرفه )شیر برقی

 (شیر سه طرفه )شیر برقی (شیر سه طرفه )شیر برقی
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 وظیفه در پکیج

 انتقال آب مبدل اصلی به سمت مبدل ثانویه  در زمان درخواست آبگرم مصرفی

 عملکرد داخلی شیر برقی

در زمان درخواست برای آبگرم مصرفی با جابجا شدن شافت موتور شیر برقی آب گرم شده مبدل اصلی را با 

چرخش پمپ به سمت مبدل ثانویه هدایت می کند تا با گردش آب شوفاژ بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه 

بگرم مصرفی با تغییر آبگرم مصرفی به صورت القایی در مبدل ثانویه گرم شود و پس از اتمام درخواست آ

 مسیرگردش آب بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه مسدود می گردد شافت موتور شیر برقی 

 نحوه تست شیر برقی 

را با کشیدن کلیپ نگه دارنده آن بیرون می آوریم سپس پکیج را بین دو مود شوفاژ و آبگرم   موتور شیر برقی

 گرنه معیوب شده است گردد موتور شیر برقی سالم  و مصرفی تغییر وضعیت داده اگر شافت موتور جابجا

 در صورت معیوب بودن شیر برقی

پکیج در زمان درخواست آبگرم مصرفی روشن می شود ولی با وجود تشکیل شعله  آبگرم مصرفی گرم نمی 

 گرم نمی شود هاشود یا اینکه پکیج در مود شوفاژ با وجود تشکیل شعله  رادیاتور

 قیبرمحل نصب شیر

 در بعضی از پکیج ها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و در بعضی دیگر روی بلوک رفت  قرار دارد

 نکته 
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اگر شیربرقی در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم شافت موتور شیر برقی پایین می آید و در زمان 

رفت باشد شافت موتور شیر درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی بالا می رود و اگر شیر برقی در بلوک 

 برقی  برعکس می شود

 (کیت شیر برقی)کیت شیر سه راهه 

کیت شیر )کیت شیر سه راهه 
 (برقی

کیت شیر )کیت شیر سه راهه 
 (برقی

 
 

 

 
 وظیفه در پکیج

 با فشار شافت موتور شیر برقی مسیر عبور آب شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه باز وبسته می کند

 عملکرد داخلی کیت شیر سه راهه

در  زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت  موتورشیر برقی به  اگر کیت شیر سه راهه در بلوک برگشت باشد 

شافت موتور شیر  می راند و در زمان درخواست شوفاژکیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین 

هه  به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه رابرقی 

 مبدل ثانویه مسدود می گردد 
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اگر کیت شیر سه راهه در بلوک رفت باشد  در  زمان درخواست شوفاژ شافت  موتورشیر برقی به کیت شیر 

اصلی به مبدل ثانویه سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل 

 مسدود می گردد 

و در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه  به حالت 

 اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه باز می گردد

 نحوه تست کیت شیر سه راهه 

اطمینان حاصل کرده و از نشتی آب به بیرون  رقی از جام بودن کیت شیر سه راههبا بیرون آوردن موتور شیر ب

 مطمئن شویم

 در صورت معیوب بودن کیت شیر سه راهه

  پکیج در مود شوفاژ یا آبگرم به درستی  کار نمی کند

 محل نصب کیت شیر سه راهه

 در زیر شیربرقی قرار دارد

 شیر پرکن شیر پرکن شیر پرکنشیر پرکن

 

  

 

  

   

 



20 
 

 وظیفه در پکیج

 برای تنظیم فشار آب مدار گرمایش و رادیاتورها از شیرپرکن استفاده می گردد

 عملکرد داخلی شیر پرکن

تنها رابط بین آب مصرفی و آب شوفاژ شیرپرکن است که در زمان کمبود فشار آب شوفاژ شیر پرکن را با 

 بار رسید آن را می بندیم   2.2تا  2جرخش باز کرده و زمانی که فاشار آب مدار گرمایش بین 

 نحوه تست کردن شیر پرکن

 داز سالم بودن آن اطمینان حاصل کنیشیر پرکن  خود با بازکردن

 درصورت معیوب بودن شیر پرکن

فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن کم کم بالا رفته و از شیر اطمینان سه بار آب خارج می 

 گردد

 محل نصب شیر پرکن

و در بعضی  آب سرد و برگشت شوفاژ قرار دارددر بعضی از پکیج ها در بلوک برگشت بین محل اتصال شلنگ 

 زیر پکیج قراردارد رفت  از پکیج ها در بلوک

 شیر اطمینان سه بار

 رشیر اطمینان سه با شیر اطمینان سه بار

  
 

 وظیفه در پکیج
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 بار مدار گرمایش از شیر اطمینان سه بار 3جهت جلوگیری از فشارآب  بالای  

 استفاده می گردد

 عملکرد داخلی شیر اطمینان سه بار

 بار شیر اطمینان سه بار 3بالای با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به 

 عمل کرده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را به زیر سه بار می رساند

 نحوه تست کردن شیر اطمینان سه بار

بار از شیر اطمینان آب چک کند شیر اطمینان سه بار معیوب  3اگر قبل از رسیدن فشار آب مدارگرمایش به 

 است

 یر اطمینان سه باردر صورت معیوب بودن ش

 فشار آب مدار گرمایش کم کم افت کرده و پکیج خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش می دهد

 محل نصب شیر اطمینان سه بار

 قرار می گیرددر بلوک رفت عموما 

 پاسی با

 بای پاس بای پاس

  

 

 وظیفه در پکیج

 می گرددجهت جلوگیری از کم آبی پمپ و سوختن آن از بای پاس استفاده 

 عملکرد داخلی بای پاس
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یک فنر می باشد که بین بلوک رفت شوفاژ و بلوک برگشت قراردارد و در حالت عادی بسته می باشد اما در 

این فنر باز شده و آب صورتی که به علت رسوب یا بسته بودن مسیر رفت شوفاژ تا برگشت آب به پمپ نرسد 

  مپ در برگشت در زمان درخواست شوفاژ پمپ به کم آب نباشداز مسیر رفت به برگشت می رسد تا با مکش پ

 نحوه تست کردن بای پاس

پکیج را در مود شوفاژ روشن کرده  اگر شلنگ رفت شوفاژ شروع به  گرم شدن کند فنر بای پاس سالم می 

 باشد

 درصورت معیوب بودن بای پاس

رادیاتور ها  ولی ی شوفاژ سریع بالا  رفته پکیج در مود شوفاژ کار می کند و شعله  تشکیل می شود اما دما

 سرد می باشد

 محل نصب بای پاس

 دربعضی از پکیج ها در  بلوک رفت و در بعضی دیگر در بلوک برگشت قرار دارد

 یچ ئفلوسو

 یچئفلوسو یچئفلوسو
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 وظیفه در پکیج

 باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کندتشخیص 

 فلوسوییچ عملکرد داخلی

از یک اهن ربا و یک کلید تشکیل شده  که با باز شدن آبگرم مصرفی آهن ربا بالا رفته و باعث وصل شدن 

 با پایین آمدن آهن ربا کلید قطع می گرددمدار کلید می گردد و زمانی که آبگرم بسته شود 

 نحوه تست کردن فلوسوییچ

متر از بسته بودن مدار فلوسوییج اطمینان حاصل کرده  بودن آبگرم مصرفی با استفاده از اهمباز در زمان 

 سپس با بستن آب گرم مصرفی مدار فلوسوییچ  باید باز گردد

 در صورت معیوب بودن فلوسوییچ

پکیج درمود تابستانه با بازشدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد 

 بدون باز کردن آبگرم مصرفی  دائما روشن می ماندیا اینکه پکیج در مود تابستانه 

 محل نصب فلوسوییچ

 در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل قرار دارد

 نکته در بعضی از پکیج ها به جای فلوسوییچ از فلومتر استفاده می گردد

 فلوسویچ  پکیج ایساتیس
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 وظیفه در پکیج

 مصرفی تشخیص باز شدن آبگرم

 داخلیعملکرد 

مصرفی را به دن آبگرم بین فلوسویچ شروع به چرخش کرده و باز شربا باز شدن آبگرم مصرفی تو

 برد اعلام می دارد

 نحوه تست کردن فلوسویچ

می باست قطعه را از محل نصب بیرون آورده  و با فوت کردن درون آن از چرخش توربین های آن 

 مطمئن گردید

 در صورت معیوب بودن فلوسویچ

مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر نمی گردد در 

 و پکیج روشن نشده و آبگرم مصرفی ، گرم نمی شود 

 کابل میکروسویچ فلوسویچ پکیج ایساتیس

  

  

  

 وظیفه در پکیج 

 ارسال سیکنال به برد اصلی

 عملکرد داخلی کابل میکروسویچ

چرخش توربین فلوسویچ کابل میکروسویچ فلوسویچ سیکنالی را به برد اعلام می کند و برد باز شدن شیر با 

 آبگرم مصرفی را تشخیص می دهد

 نحوه تست کردن کابل میکروسویچ
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کابل میکروسویچ را از جای خود باز کرده و به  روی سطح فلوسویچ نو قرار می دهیم  و با دمیدن در فلوسویچ 

 ت دوش بر روی صفحه نمایش  پکیج ایساتیس ظاهر گردد کابل سالم و گرنه معیوب است اگر علام

 در صورت معیوب کابل میکروسویچ 

در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر نمی گردد 

 و پکیج روشن نشده و آبگرم مصرفی ، گرم نمی شود 

 فلومتر

 

 

 

 
 

 وظیفه در پکیج

 تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند

 عملکرد داخلی فلوسوییچ
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یک سنسور تشکیل شده  که با باز شدن آبگرم مصرفی توربین شروع به چرخش کرده  و و  از یک توربین 

بسته شود توربین از سنسور روی فلومتر این چرخش را به برد اعلام می کند و زمانی که آبگرم مصرفی  

 چرخش می افتد

 نحوه تست کردن فلوسوییچ

فلومتر را از جای خود یبرون آورده وفوت کردن در داخل آن از چرخش توربین فلومتر اطمینان حاصل کرده 

سپس سیم  سنسور فلومتر را به آن متصل کرده و پکیج را در مود تابستانه فرارمیدهیم اگر با فوت وچرخش 

 در مود آبگرم مصرفی فعال گردد سنسور فلومتر نیز سالم می باشد توربین پکیج 

 در صورت معیوب بودن فلوسوییچ

پکیج درمود تابستانه با بازشدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد 

 یا اینکه پکیج در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی  دائما روشن می ماند

 محل نصب فلوسوییچ

 در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل قرار دارد

 (ثانویه)مبدل صفحه ای 

 (ثانویه)مبدل صفحه ای  (ثانویه)مبدل صفحه ای 

 

 

 

 وظیفه در پکیج

 گرم کردن آبگرم مصرفی به کمک گردش آبگرم شوفاژ
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 عملکرد داخلی مبدل صفحه ای

 آن را گرم می کنداز دومسیر مجزا و خلاف جهت  تشکیل شده که در نقاط زیادی باهم برخورد نقطه ای 

 نحوه تست مبدل صفحه ای

با بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آبگرم و شوفاژ اطمینان حاصل کنید و رسوب 

 احتمالی هردو مسیر را با مواد رسوب گیر شستشو دهید

 در صورت معیوب بودن مبدل صفحه ای

اگر پکیج در مود تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی  گرم نشود ، مسیر آب شوفاژ مبدل صفه ای گرفته یا 

رسوب دارد ولی  اگر آب سرد با فشار وارد پکیج می شود ولی آبگرم با فشار کم خارج گردد مسیر آب سرد 

 مبدل صفحه ای مسدود شده است 

 مبدل صفحه ای محل نصب

 معمولا بین دو بلوک رفت و برگشت قرار گرفته  و دو بلوک را به هم متصل می کند

 نکته

مبدل صفحه ای مخصوص پکیج های دو مبدله می باشد که شعله آب شوفاژ را درمبدل اصلی گرم کرده و 

آب گرم  سپس آبگرم شده شوفاژ با چرخش پمپ بین مبدل اصلی و مبدل صفحه ای  باعث  گرم شدن

 مصرفی می گردد

 مبدل دو منظوره 

 مبدل دو منظوره  مبدل دو منظوره 
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 وظیفه در پکیج

 گرم کردن آب گرم مصرفی و آّب  شوفاژ

 عملکرد داخلی  مبدل دو منظوره

کاملا درون   ½لوله تر گردد مبرای اینکه رسوب آب مصرفی کتشکیل شده که  ½و دو لوله  ¾از دو لوله 

قرار دارد شعله به آب شوفاژ  ½و آب مصرفی درون لوله   ¾است آب شوفاژ درون لوله  قرار گرفته  ¾لوله 

 کمتر گردد  مصرفی  برخورد کرده و آب شوفاژ گرمای خود را به آب مصرفی میدهد تا رسوب آب

 نحوه تست مبدل دو منظوره  

دن شیر پر کن دائما بالا رود  نشان از اگر فشار آب گرم مصرفی کم گردد یا فشار آب شوفاژ بدون باز کر

 خرابی مبدل دو منظوره می باشد

 در صورت معیوب بودن مبدل دو منظوره 

 مصرفی کم می گردد یا اینکه فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا می  رود  گرم  فشار آب

 محل نصب مبدل دو منظوره

 قرار داردبالای محفظه احتراق و تشکلیل شعله 

در مود گرمایشفن دار   دو مبدله  اصول کارکرد پکیج  
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 * عملگر ها کنترل کننده ها بازه زمانی فعال بودن کنترل کننده علائم اختار

علامت مود 

گرمایش 

نشان داده 

 نمی شود

تا زمان فعال بودن پکیج در مود گرمایش 

 دمای سنسور شوفاژ  کنترل می گردد

وسیله سنسور درخواست گرمایش به 

گردد شوفاژ یا ترموستات اتاقی اعلام می  

 2 درخواست گرمایش

خظای 

کمبود فشار 

آب مدار 

 گرمایش

چ آب در تمام مدتی که مدار پرشر سوی

باید بسته پکیج در مود شوفاژ قرار دارد 

باشد و به محض باز شدن مدار پرشرسویچ 

آب پکیج خاموش شده و در این مرحله 

 می ماند

ویچ آب بررسی می گردد در سپرشرمدار 

 2صورتی که فشار آب مدار گرمایش بین 

مدار پرشرسویچ آب بسته  بار باشد 2تا 

مراحل بعدی انجام می شود می شود  و   

بررسی فشار آب مدار 

 گرمایش

2 

شیر سه راهه در موقعیت گرمایش مرکزی  بدون خطا

مگر اینکه آبگرم مصرفی باز میگیرد قرار

تغیر وضعیت شیر سه راهه  شود که باعث

 می گردد

درحالت آماده بکار شیر برقی در موقعیت 

آبگرم مصرفی قرار دارد و در زمان گرمایش 

مرکزی شیر برقی در موقعیت شوفاژ قرار 

 می گیرد

برقی فعال شدن شیر

سه راهه و کیت شیر  

3 

خطای بالا 

رفتن بیش از 

حد دمای 

 شوفاژ

پمپ  تا زمانی که مود شوفاژ فعال است

 روشن می ماند

تا  ثانیه تاخیر روشن می گردد 5پمپ با 

فرصت کافی برای تغییر شافت  برقیشیر

 کیت شیر سه راهه را داشته باشد

پمپ روشن می 

 گردد

4 

خطای 

و در  دودکش

این مرحله 

 می ماند

با کنترل باز بودن مدار پرشرسویچ هوا برد 

 به سالم بودن پرشرسویچ پی می برد

اینکه فن روشن گردد برد مدار قبل از 

پرشرسویچ هوا را کنترل می کند که مدار 

 آن باز باشد

کنترل پرشرسویچ 

هوا قبل از روشن 

 شدن فن

2 

خطای 

و در  دودکش

این مرحله 

 می ماند

فن از قبل از جرقه زنی تا چند دقیقه بعد 

 از اتمام شعله  روشن می ماند

به منظور پیش تهویه محفظه احتراق فن 

ل ازجزقه زن با دور آرام روشن می قب

 گردد

فن با دور آرام روشن 

 می گردد

0 

خطای 

و در  دودکش

این مرحله 

 می ماند

تا زمانی که مکش لازم از لوله رابط بین 

فن و پرشرسویچ هوا  ایجاد نگردد و خروج 

صحیح دود از دودکش بررسی نشود مدار 

پرشرسویچ هوا باز مانده و مراحل بعد 

شود انجام نمی  

بعد از روشن شدن فن برد مدار پرشرسویچ 

هوا را کنترل می کند که مدار آن با مکش 

از لوله رابط بین فن و پرشرسویچ هوا  

 بسته شده باشد

کنترل پرشرسویچ 

هوا بعد از روشن 

 شدن فن

5 

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

وقتی شعله روشن گردد و برد وجود شعله 

گردد را تشخیص دهد جرقه زن قطع می  

همیشه قبل از باز شدن شیر گاز جرقه زن 

فعال شده تا پکیج به آرامی روشن گردد و 

 انفجاری روشن  نشود

جرقه زن شروع به 

 جرقه زدن می کند

0 

خطای  عدم  تا زمانی که دمای شوفاژ به دمای تنظیمی  د از بر 226با دریافت برق  گاز شیر برقی شیر برقی  گاز فعال  5 



30 
 

 می گردد مسیر عبور گاز را به برنر باز می کند نرسیده است شعله برقرار است تشکیل شعله

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

تا زمانی که الکترود تشخیص شعله گرم 

 باشد شیر برقی گاز باز می باشد

با باز شدن شیر گاز و تشکیل شعله 

الکترود تشخیص شعله گرم شده  و 

 رسالجریانی در حد میکرو آمپر به برد ا

می گردد تا جرقه زن قطع و شعله برقرار 

 بماند

بررسی تشخیص 

 شعله 

26 

خطای 

خرابی 

ور سسن

 شوفاژ

حداقل و حداکثر شدن شعله به وسیله 

مودولاتور شیر برقی گاز در تمام مدت 

 برقراری شعله انجام می گردد

دمای آب شوفاژ توسط سنسور های شوفاژ 

دما از دمای تنظمی  کنترل می گردد اگر

وفاژ خیلی پایین تر باشد پکیج با ش

حداکثر شعله وگرنه با حداقل شعله کار 

میکند تا دمای سنسور شوفاژ با دمای 

 تنظیمی یکسان گردد

کنترل دمای آب 

 شوفاژ 

22 

خطای بالا 

رفتن بیش از 

حد دمای 

 شوفاژ

مدار ترموستات حد در تمام مدتی که 

ک می چپکیج در مود شوفاژ قرار دارد 

 گردد

درجه  262دمای حد توسط ترموستات حد

کنترل و در هر زمانی که دمای آب شوفاژ 

درجه برسد گاز  266به هر علت به بالای 

 را قطع می کند

 22 کنترل دمای حد

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

به کار خود  با خاموش شدن شعله پمپ 

ادامه می دهد تا با گردش آب شوفاژ 

شوفاژ  آب ذرون مسیر رادیاتور ها دمای

گرددشوفاژ  پایین تر از دمای تنظیمی   

پس از رسیدن دمای سنسور رفت شوفاژ 

به دمای تنظیمی برق شیر برقی گاز قطع 

شده و شعله خاموش می گردد تا زمانی 

که دمای سنسور رفت شوفاژ کمتر از دمای 

 23تا  2تنظیمی  بشود و دوباره مراحل 

گردد تکرار می  

 23 خاموش شدن شعله

 خطای

 دودکش

تا زمانی که شعله خاموش است فن نیز 

ولی پمپ مدار گرمایش  خاموش شده

 همچنان کار می کند

دقیقه پس ازخاموشی شعله   3تا   2فن  

 خاموش می گردد

فن خاموش می 

 گردد

24 

در مود آبگرم مصرفیدو مبدله فن دار  اصول کارکرد پکیج   

کنندهبازه زمانی فعال بودن کنترل  علائم اختار  * عملگر ها کنترل کننده ها 

علامت مود 

آبگرم 

مصرفی 

نشان داده 

 نمی شود

تا زمان باز بودن شیر آبگرم مصرفی  

دمای سنسور آبگرم مصرفی کنترل می 

 گردد

باز شدن آبگرم  با آبگرم مصرفی درخواست 

 مصرفی اعلام می گردد

آبگرم درخواست 

 مصرفی

2 

علامت مود 

آبگرم 

تا زمان باز بودن شیر آبگرم مصرفی  

 فلوسویچ یا فلومتر فعال است

با عبور آب مصرفی از فلوسویچ یا فلومتر 

درخوست باز شدن آبگرم مصرفی به برد 

فلوسویچ یا فلومتر 

 فعال می شود

2 
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مصرفی 

 نشان داده

 نمی شود

 اعلام می گردد 

خظای 

کمبود فشار 

آب مدار 

 گرمایش

مدار پرشر سوییچ آب در تمام مدتی که 

باید بسته پکیج در مود شوفاژ قرار دارد 

باشد و به محض باز شدن مدار پرشرسویچ 

آب پکیج خاموش شده و در این مرحله 

 می ماند

مدار پرشرشویچ آب بررسی می گردد در 

 2صورتی که فشار آب مدار گرمایش بین 

مدار پرشرسویچ آب بسته  بار باشد 2تا 

مراحل بعدی انجام می شود می شود  و   

ررسی فشار آب مدار ب

 گرمایش

3 

تا زمانی که آبگرم مصرفی باز باشد شیر  بدون خطا

می  برقی در وضعیت آبگرم مصرفی باقی

  ماند

شیربرقی تغییر وضعیت داده و به مود 

 آبگرم مصرفی می رود

برقی فعال شدن شیر 

راهه و کیت شیر سه  

4 

خطای بالا 

رفتن بیش از 

حد دمای 

 شوفاژ

فعال است  آبگرم مصرفیتا زمانی که مود 

 پمپ روشن می ماند

سرعت روشن می شود پمپ با حداکثر پمپ روشن می  

 گردد

2 

خطای 

 دودکش

با کنترل باز بودن مدار پرشرسویچ هوا برد 

پی می برد ه هوابه سالم بودن پرشرسویچ  

قبل از اینکه فن روشن گردد برد مدار 

که مدار  پرشرسویچ هوا را کنترل می کند

 آن باز باشد

کنترل پرشرسویچ 

هوا قبل از روشن 

 شدن فن

0 

خطای 

می  دودکش

دهد و در 

این مرحله 

 می ماند

فن از قبل از جرقه زنی تا چند دقیقه بعد 

 از اتمام شعله  روشن می ماند

به منظور پیش تهویه محفظه احتراق فن 

با دور آرام روشن می  یقه زنرقبل ازج

 گردد

آرام روشن فن با دور 

 می گردد

5 

خطای 

و در  دودکش

این مرحله 

 می ماند

تا زمانی که مکش لازم از لوله رابط بین 

فن و پرشرسویچ هوا  ایجاد نگردد و خروج 

صحیح دود از دودکش بررسی نشود مدار 

پرشرسویچ هوا باز مانده و مراحل بعد 

 انجام نمی شود

بعد از روشن شدن فن برد مدار پرشرسویچ 

را کنترل می کند که مدار آن با مکش هوا 

از لوله رابط بین فن و پرشرسویچ هوا  

 بسته شده باشد

کنترل پرشرسویچ 

هوا بعد از روشن 

 شدن فن

0 

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

وقتی شعله روشن گردد و برد وجود شعله 

گردد را تشخیص دهد جرقه زن قطع می  

همیشه قبل از باز شدن شیر گاز جرقه زن 

شده تا پکیج به آرامی روشن گردد و  فعال

 انفجاری روشن  نشود

جرقه زن شروع به 

 جرقه زدن می کند

5 

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

به دمای آبگرم مصرفی تا زمانی که دمای 

 تنظیمی نرسیده است شعله برقرار است

از برد مسیر  226شیر برقی با دریافت برق 

 عبور گاز را به برنر باز می کند

برقی  گاز فعال شیر 

 می گردد

26 

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

تا زمانی که الکترود تشخیص شعله گرم 

 باشد شیر برقی گاز باز می باشد

گاز و تشکیل شعله الکترود شیربا باز شدن 

تشخیص شعله گرم شده  و جریانی در حد 

بررسی تشخیص 

 شعله 

22 
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میکرو آمپر به برد اعلام می گردد تا جرقه 

 زن قطع و شعله برقرار بماند

خطای 

خرابی 

سنسور 

آبگرم 

 مصرفی

حداقل و حداکثر شدن شعله به وسیله 

مودولاتور شیر برقی گاز در تمام مدت 

تا دمای  برقراری شعله انجام می گردد

آبگرم مصرفی با دمای سنسور آبگرم 

 مصرفی مطابقت کند

آبگرم توسط سنسور گرم مصرفی دمای آب

دما از دمای  اگر کنترل می گرددمصرفی 

خیلی پایین تر باشد  آبگرم مصرفیتنظمی 

پکیج با حداکثر شعله وگرنه با حداقل 

آبگرم کند تا دمای سنسور  شعله کار می

با دمای تنظیمی یکسان گردد مصرفی   

گرم کنترل دمای آب

 مصرفی

22 

خطای بالا 

رفتن بیش از 

حد دمای 

از  آب شوفاژ

 دمای حد

تمام مدتی که مدار ترموستات حد در 

ک چقرار دارد  آبگرم مصرفی پکیج در مود

 می گردد

درجه  262دمای حد توسط ترموستات حد

کنترل و در هر زمانی که دمای آب شوفاژ 

درجه برسد گاز  266به هر علت به بالای 

 را قطع می کند

 23 کنترل دمای حد

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

با خاموش شدن شعله پمپ به کار خود 

به ادامه می دهد تا با گردش آب شوفاژ 

آب شوفاژ  سمت مبدل صفحه ای دمای

  بیاید پایین

آبگرم مصرفی پس از رسیدن دمای سنسور 

به دمای تنظیمی برق شیر برقی گاز قطع 

شده و شعله خاموش می گردد تا زمانی 

کمتر از آبگرم مصرفی که دمای سنسور 

تا  3تنظیمی  بشود و دوباره مراحل  دمای

گردد تکرار می  23  

 24 خاموش شدن شعله

خطای 

 دودکش

تا زمانی که شعله خاموش است فن نیز 

 خاموش شده

دقیقه پس ازخاموشی شعله   3تا   2فن  

 خاموش می گردد

فن خاموش می 

 گردد

22 

 

 

ک مبدله   فن دار در مود گرمایشتاصول کارکرد پکیج   

اختارعلائم   * عملگر ها کنترل کننده ها بازه زمانی فعال بودن کنترل کننده 

علامت مود 

گرمایش 

نشان داده 

 نمی شود

تا زمان فعال بودن پکیج در مود گرمایش 

 دمای سنسور شوفاژ  کنترل می گردد

درخواست گرمایش به وسیله سنسور 

گردد شوفاژ یا ترموستات اتاقی اعلام می  

 2 درخواست گرمایش

خظای 

کمبود فشار 

آب مدار 

 گرمایش

چ آب در تمام مدتی که مدار پرشر سوی

باید بسته پکیج در مود شوفاژ قرار دارد 

باشد و به محض باز شدن مدار پرشرسویچ 

آب پکیج خاموش شده و در این مرحله 

ویچ آب بررسی می گردد در سمدار پرشر

 2صورتی که فشار آب مدار گرمایش بین 

مدار پرشرسویچ آب بسته  ر باشدبا 2تا 

مراحل بعدی انجام می شود می شود  و   

بررسی فشار آب مدار 

 گرمایش

2 
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 می ماند

خطای بالا 

رفتن بیش از 

حد دمای 

 شوفاژ

تا زمانی که مود شوفاژ فعال است پمپ 

 روشن می ماند

تا  ثانیه تاخیر روشن می گردد 5پمپ با 

شیربرقی فرصت کافی برای تغییر شافت 

 کیت شیر سه راهه را داشته باشد

پمپ روشن می 

 گردد

3 

خطای 

دودکش و در 

این مرحله 

 می ماند

با کنترل باز بودن مدار پرشرسویچ هوا برد 

 به سالم بودن پرشرسویچ پی می برد

قبل از اینکه فن روشن گردد برد مدار 

کند که مدار پرشرسویچ هوا را کنترل می 

 آن باز باشد

کنترل پرشرسویچ 

هوا قبل از روشن 

 شدن فن

4 

خطای 

دودکش و در 

این مرحله 

 می ماند

فن از قبل از جرقه زنی تا چند دقیقه بعد 

 از اتمام شعله  روشن می ماند

به منظور پیش تهویه محفظه احتراق فن 

قبل ازجزقه زن با دور آرام روشن می 

 گردد

وشن فن با دور آرام ر

 می گردد

2 

خطای 

دودکش و در 

این مرحله 

 می ماند

تا زمانی که مکش لازم از لوله رابط بین 

فن و پرشرسویچ هوا  ایجاد نگردد و خروج 

صحیح دود از دودکش بررسی نشود مدار 

پرشرسویچ هوا باز مانده و مراحل بعد 

 انجام نمی شود

بعد از روشن شدن فن برد مدار پرشرسویچ 

ل می کند که مدار آن با مکش هوا را کنتر

از لوله رابط بین فن و پرشرسویچ هوا  

 بسته شده باشد

کنترل پرشرسویچ 

هوا بعد از روشن 

 شدن فن

0 

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

وقتی شعله روشن گردد و برد وجود شعله 

گردد را تشخیص دهد جرقه زن قطع می  

همیشه قبل از باز شدن شیر گاز جرقه زن 

پکیج به آرامی روشن گردد و  فعال شده تا

 انفجاری روشن  نشود

جرقه زن شروع به 

 جرقه زدن می کند

5 

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

تا زمانی که دمای شوفاژ به دمای تنظیمی 

 نرسیده است شعله برقرار است

از برد  226با دریافت برق  گاز شیر برقی

 مسیر عبور گاز را به برنر باز می کند

عال شیر برقی  گاز ف

 می گردد

0 

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

تا زمانی که الکترود تشخیص شعله گرم 

 باشد شیر برقی گاز باز می باشد

با باز شدن شیر گاز و تشکیل شعله 

الکترود تشخیص شعله گرم شده  و 

 رسالجریانی در حد میکرو آمپر به برد ا

می گردد تا جرقه زن قطع و شعله برقرار 

 بماند

بررسی تشخیص 

 شعله 

5 

خطای 

خرابی 

سنسور 

 شوفاژ

حداقل و حداکثر شدن شعله به وسیله 

مودولاتور شیر برقی گاز در تمام مدت 

 برقراری شعله انجام می گردد

دمای آب شوفاژ توسط سنسور های شوفاژ 

دما از دمای تنظمی  کنترل می گردد اگر

شوفاژ خیلی پایین تر باشد پکیج با 

گرنه با حداقل شعله کار حداکثر شعله و

میکند تا دمای سنسور شوفاژ با دمای 

 تنظیمی یکسان گردد

کنترل دمای آب 

 شوفاژ 

26 

خطای بالا  مدار ترموستات حد در تمام مدتی که  درجه  262دمای حد توسط ترموستات حد  22 کنترل دمای حد
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رفتن بیش از 

حد دمای 

 شوفاژ

ک می چپکیج در مود شوفاژ قرار دارد 

 گردد

زمانی که دمای آب شوفاژ کنترل و در هر 

درجه برسد گاز  266به هر علت به بالای 

 را قطع می کند

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

به کار خود  با خاموش شدن شعله پمپ 

ادامه می دهد تا با گردش آب شوفاژ 

آب شوفاژ  ذرون مسیر رادیاتور ها دمای

گرددشوفاژ  پایین تر از دمای تنظیمی   

پس از رسیدن دمای سنسور رفت شوفاژ 

به دمای تنظیمی برق شیر برقی گاز قطع 

شده و شعله خاموش می گردد تا زمانی 

که دمای سنسور رفت شوفاژ کمتر از دمای 

 23تا  2تنظیمی  بشود و دوباره مراحل 

گردد تکرار می  

 22 خاموش شدن شعله

خطای 

 دودکش

تا زمانی که شعله خاموش است فن نیز 

موش شده ولی پمپ مدار گرمایش خا

 همچنان کار می کند

دقیقه پس ازخاموشی شعله   3تا   2فن  

 خاموش می گردد

فن خاموش می 

 گردد

23 

 

:نکته  

حذف شده و به جای آن مدار ترموستات دود کنترل می گردد 0و2و4در پکیج های بدون فن مراحل   

 

مصرفیمبدله فن دار در مود آبگرم تک ول کارکرد پکیج  اص  

 

 * عملگر ها کنترل کننده ها بازه زمانی فعال بودن کنترل کننده علائم اختار

علامت مود 

آبگرم 

مصرفی 

نشان داده 

 نمی شود

تا زمان باز بودن شیر آبگرم مصرفی  

دمای سنسور آبگرم مصرفی کنترل می 

 گردد

باز شدن آبگرم  آبگرم مصرفی  بادرخواست 

 مصرفی اعلام می گردد

آبگرم درخواست 

 مصرفی

2 

علامت مود 

آبگرم 

مصرفی 

نشان داده 

 نمی شود

تا زمان باز بودن شیر آبگرم مصرفی  

 فلوسویچ یا فلومتر فعال است

با عبور آب مصرفی از فلوسویچ یا فلومتر 

درخوست باز شدن آبگرم مصرفی به برد 

 اعلام می گردد 

فلوسویچ یا فلومتر 

 فعال می شود

2 

خظای  مدار پرشر سوییچ آب در تمام مدتی که  مدار پرشرشویچ آب بررسی می گردد در  بررسی فشار آب مدار  3 
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کمبود فشار 

مدار آب 

 گرمایش

باید بسته پکیج در مود شوفاژ قرار دارد 

باشد و به محض باز شدن مدار پرشرسویچ 

آب پکیج خاموش شده و در این مرحله 

 می ماند

 2صورتی که فشار آب مدار گرمایش بین 

یچ آب بسته مدار پرشرسو بار باشد 2تا 

مراحل بعدی انجام می شود می شود  و   

 گرمایش

خطای 

 دودکش

با کنترل باز بودن مدار پرشرسویچ هوا برد 

 به سالم بودن پرشرسویچه هوا پی می برد

قبل از اینکه فن روشن گردد برد مدار 

پرشرسویچ هوا را کنترل می کند که مدار 

 آن باز باشد

رسویچ کنترل پرش

هوا قبل از روشن 

 شدن فن

4 

خطای 

دودکش می 

دهد و در 

این مرحله 

 می ماند

فن از قبل از جرقه زنی تا چند دقیقه بعد 

 از اتمام شعله  روشن می ماند

به منظور پیش تهویه محفظه احتراق فن 

با دور آرام روشن می  یقه زنرقبل ازج

 گردد

فن با دور آرام روشن 

 می گردد

2 

خطای 

و در  دودکش

این مرحله 

 می ماند

تا زمانی که مکش لازم از لوله رابط بین 

فن و پرشرسویچ هوا  ایجاد نگردد و خروج 

صحیح دود از دودکش بررسی نشود مدار 

پرشرسویچ هوا باز مانده و مراحل بعد 

 انجام نمی شود

بعد از روشن شدن فن برد مدار پرشرسویچ 

ش هوا را کنترل می کند که مدار آن با مک

از لوله رابط بین فن و پرشرسویچ هوا  

 بسته شده باشد

کنترل پرشرسویچ 

هوا بعد از روشن 

 شدن فن

0 

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

وقتی شعله روشن گردد و برد وجود شعله 

گردد را تشخیص دهد جرقه زن قطع می  

همیشه قبل از باز شدن شیر گاز جرقه زن 

و فعال شده تا پکیج به آرامی روشن گردد 

 انفجاری روشن  نشود

جرقه زن شروع به 

 جرقه زدن می کند

5 

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

به دمای آبگرم مصرفی تا زمانی که دمای 

 تنظیمی نرسیده است شعله برقرار است

از برد مسیر  226شیر برقی با دریافت برق 

 عبور گاز را به برنر باز می کند

شیر برقی  گاز فعال 

 می گردد

0 

عدم خطای  

 تشکیل شعله

تا زمانی که الکترود تشخیص شعله گرم 

 باشد شیر برقی گاز باز می باشد

گاز و تشکیل شعله الکترود شیربا باز شدن 

تشخیص شعله گرم شده  و جریانی در حد 

میکرو آمپر به برد اعلام می گردد تا جرقه 

 زن قطع و شعله برقرار بماند

بررسی تشخیص 

 شعله 

5 

خطای 

خرابی 

سنسور 

آبگرم 

 مصرفی

حداقل و حداکثر شدن شعله به وسیله 

مودولاتور شیر برقی گاز در تمام مدت 

تا دمای  برقراری شعله انجام می گردد

آبگرم مصرفی با دمای سنسور آبگرم 

 مصرفی مطابقت کند

آبگرم توسط سنسور گرم مصرفی دمای آب

دما از دمای  کنترل می گردد اگرمصرفی 

خیلی پایین تر باشد  یآبگرم مصرفتنظمی 

پکیج با حداکثر شعله وگرنه با حداقل 

آبگرم کند تا دمای سنسور  شعله کار می

با دمای تنظیمی یکسان گردد مصرفی   

گرم کنترل دمای آب

 مصرفی

26 

خطای بالا 

رفتن بیش از 

حد دمای 

مدار ترموستات حد در تمام مدتی که 

ک چقرار دارد  آبگرم مصرفی پکیج در مود

 می گردد

درجه  262دمای حد توسط ترموستات حد

کنترل و در هر زمانی که دمای آب شوفاژ 

درجه برسد گاز  266به هر علت به بالای 

 22 کنترل دمای حد
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آب شوفاژ از 

 دمای حد

 را قطع می کند

خطای  عدم 

 تشکیل شعله

و عبور آبگرم با خاموش شدن شعله 

  مصرفی دمای آبگرم پایین آمده 

آبگرم مصرفی س از رسیدن دمای سنسور پ

به دمای تنظیمی برق شیر برقی گاز قطع 

شده و شعله خاموش می گردد تا زمانی 

کمتر از آبگرم مصرفی که دمای سنسور 

تا  3دمای تنظیمی  بشود و دوباره مراحل 

گردد تکرار می  23  

 22 خاموش شدن شعله

خطای 

 دودکش

نیز تا زمانی که شعله خاموش است فن 

 خاموش شده

دقیقه پس ازخاموشی شعله   3تا   2فن  

 خاموش می گردد

فن خاموش می 

 گردد

23 

 

:نکته  

حذف شده و به جای آن مدار ترموستات دود کنترل می گردد 5و0و2در پکیج های بدون فن مراحل   

 پكیج ها از نظر تعداد مبدل به دو نوع زیر تقسیم می شوند

 تک مبدله 

در این نوع پکیج در واقع دو مبدل آبگرم مصرفی و سیستم در درون هم مستتر می باشند و این مبدل   وظیفه تامین هر دو   

 را بر عهده دارد این مبدل از نوع پوسته لوله می باشد
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 دو مبدله

با استفاده ازآبگرم مبدل اول  سیستم را بر عهده دارد و مبدل دیگر شوفاژ در نوع دو مبدله یک مبدل وظیفه تامین آبگرم  

کمکی از نوع صفحه ای می باشد مبدل اصلی از نوع پوسته لوله و مبدل. وظیفه تامین آبگرم مصرفی را بر عهده دارد  
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